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基于 GPＲS 的油井生产数据监测软件的设计
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摘要: 设计了一种基于 GPＲS( General Packet Ｒadio Service) 的远程油井生产数据监测系统中的软件。采用 Microsoft SQL Serv-
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Abstract: The paper designs a kind of monitoring systems based on GPＲS to monitor the production data of oil well．
The server software is designed by Microsoft SQL Server 2000 and Microsoft Visual Studio 10． 0，and the website based
on ASP( Active Server Pages) ． NET． User could know the running status of every oil well in time by monitoring based on
GPＲS． Users could understand the dynamic production datain real-time by remotely transferring the collected signals and
analyzing data． The system has the advantages of strong anti-jamming ability，good real-time performance and low cost．
In practice，this software will be useful to build digitized oilfield enterprises．
















控制器通过串口 COM2 控制 GPＲS DTU( General Pack-
et Ｒadio Service Data Transfer Unit) ，将采集的数据通







本系统的监控软件使用的是 B /S ( Browser /Serv-
er) 模式。在任意的可连接至 Internet 的计算机上，都











监控系统终端采用厦门四信通信的 F2114 GPＲS IP
MODEM 模块，其工作温度为 － 25 ℃ ～ + 65 ℃，储存温
度为 －40 ℃ ～ + 85 ℃，能够满足油井采集现场恶劣的
环境要求。监控中心的服务器采用动态 DNS ( Domain
Name System) 方式将 IP 与域名绑定。由于网络供应商
一般仅在用户联网后分配 IP，且一段时间后将进行重新
分配，因此，服务器的 IP 地址将会不断地改变。采用动
态 DNS 技术，可使得 GPＲS DTU 通过域名访问服务器，
无需通过 IP 地址连接，免去了 IP 地址动态变化时带来
的麻烦。同时，由于软件采用 B /S 模式，因此用户在任
意可连接 Internet 的计算机上，都能够通过域名直接访
问服务器网站，方便用户记忆及使用。
服务器软件采用 Socket 编程实现服务器与 GPＲS
DTU 之间的数据通信和采集控制，服务器软件将用户
指令转为 Socket 语句包，发送至监控点，监控点上的
PLC( Programmable Logic Controller ) 按照指令执行指
定操作。同时，PLC 通过 GPＲS DTU 向服务器发送实
时采集数据，实现油田采集数据的自动收集和控制。
在软件启动时，软件将开启系统中若干端口进行




CＲC16 校验。整个工作流程如图 2 所示。
2． 2 多套计量设备同时连接
软件使用 Winsock 控件实现服务器与处于监控点
的 GPＲS DTU 的通信。建立连接时，GPＲS DTU 将发
送其设备 ID 至服务器，服务器软件通过 ID 与 IP 绑定
以识别实时连接着的 GPＲS DTU，同时将其显示于界
面上。之后，监控点只需发送监测数据至服务器即可，
服务器软件通过已创建的 Socket 连接获得当前 GPＲS
图 2 监控中心管理软件流程
DTU 的 IP 地址，从而获取设备 ID。ID 占 10 个字节，
而每组数据仅占 50 字节，由于 GPＲS 服务为按流量收
费，因此可节省约 16%的流量。
通常情况下，一个油田厂有多个油井，而每个油井
需要 一 套 采 集 设 备，每 套 采 集 设 备 中 包 含 着 一 台
GPＲS DTU，因此监控中心的服务器软件需要同时与多
台 GPＲS DTU 进行通信。当多台 GPＲS DTU 同时在线
进行数据传输时，容易出现数据混乱的情况。
为了实现同时连接多台 GPＲS DTU 且不会使得数
据传输出现错误，使用 Dictionary 将 ID 以及 IP 绑定在
一起，当服务器接收到数据，触发了接收子程序 Ｒe-
ceiveData( byte［］msgStr，byte［］byteSok，Socket［］cur-
Sok，int leng) 通过对 Dictionary 的遍历可获取对应的
井号。通过这种 IP 与 ID 对应的方式，可以有效地防
止数据包接收错误的问题。编程关键语句如下:
remoteTCP = curSok． ＲemoteEndPoint． ToString( ) ; string gprsKey = dat-
aFrame． oilID;













·32·2014 年第 5 期 仪 表 技 术
个值 A，作为两次采样的差的阀值。若两次采样之差






















由于软件系统采用 B /S 模式，考虑到管理人员多
是通过 Web 页面对系统进行监控，同时，对于处于监
控中心的管理人员，可直接在局域网中访问 Web 页

























件包 含 了 一 个 采 用 Microsoft SQL Server2000 及 Mi-
crosoft Visual Studio 10． 0 编写的服务器软件以及一个
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